
廠內用電率(%)
機      組 104年 105年 106年 107年 108年 109年 110年 111年 112年 113年

汽力機組 4.67 4.79 4.69 4.92 5.23 5.32 5.42 5.40 5.68 5.73

複循環機組 2.03 1.97 1.89 1.87 2.00 1.92 1.84 1.80 1.85 1.83

氣渦輪機組 0.54 0.43 0.39 0.40 0.47 0.44 0.42 0.41 0.87 0.95

柴油機 6.34 6.06 5.99 5.98 5.85 5.87 5.77 6.20 6.48 6.30

全火力機組 3.56 3.62 3.55 3.62 3.76 3.65 3.67 3.59 3.67 3.54

104年 105年 106年 107年 108年 109年 110年 111年 112年 113年

汽力機組 4.67 4.79 4.69 4.92 5.23 5.32 5.42 5.40 5.68 5.73

複循環機組 2.03 1.97 1.89 1.87 2.00 1.92 1.84 1.80 1.85 1.83

氣渦輪機組 0.54 0.43 0.39 0.40 0.47 0.44 0.42 0.41 0.87 0.95

柴油機 6.34 6.06 5.99 5.98 5.85 5.87 5.77 6.20 6.48 6.30

全火力機組 3.56 3.62 3.55 3.62 3.76 3.65 3.67 3.59 3.67 3.54

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0


